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OZNACZENIA:
Projektowana sieć wodociągowa
Projektowana sieć kan. sanitarnej grawitacyjnej

H8
WH8

WP3
S23

77,90
76,00

Sp9
78,50
76,69

SW2
78,56
76,86

78,60
76,80

Sp10

S22
77,10
75,65

S21
76,80
75,48

S20
76,90
75,30

S19
77,30
75,12

S17
76,90
74,99

S15
75,80
74,74

WP2

S2777,50
75,60

S2978,80
76,90

S22 79,10
77,25

Sp479,80
77,73

Sp579,80
78,00

SW3
79,00
77,10

S11
76,00
74,08

S10
75,90
73,93

SW1
76,30
74,50

W31

W29

W28

W24

W17

W15

W14

WP1

W16

WP4

WP5

WH7

H7

WH11
H11

Projektowana sieć kan. sanitarnej ciśnieniowej

S1476,00
74,62

Sp8
78,40
76,42

Sp3

Sp176,3074,29

Sp2 78,80
77,04

Sp6 77,00
74,94

Sp777,30
75,50

PVC 160 x 4,7
L=24,96m i=1,7%

PVC 160 x 4,7
L=17,88m i=1,5%

PVC 160 x 4,7
L=7,23m i=1,5%

PVC 160 x 4,7
L=27,36m i=1,3%

PVC 160 x 4,7
L=28,32m i=0,6%

PVC 160 x 4,7
L=30,25m i=0,6%

PVC 160 x 4,7
L=30,25m i=0,6%

PVC 160 x 4,7
L=18,22m i=0,6%

PVC 160 x 4,7
L=19,83m i=0,6%

PVC 160 x 4,7
L=15,08m i=3,7%

PVC 160 x 4,7
L=20,26m i=0,6%

PVC 160 x 4,7
L=24,00m i=0,6%

PVC 160 x 4,7
L=9,76m i=2,6%

PVC 160 x 4,7
L=35,00m i=2%

PVC 160 x 4,7
L=35,00m i=2,3%

PVC 160 x 4,7
L=30,57m i=1,6%

PVC 160 x 4,7
L=18,00m i=1,1%

PVC 160 x 4,7
L=10,52m i=4,8%

PVC 160 x 4,7
L=11,80m i=2,3%

PVC 160 x 4,7
L=2,00m imin=1,5%

PVC 160 x 4,7
L=35,00m i=0,6%

PVC 160 x 4,7
L=25,20m i=0,6%

PVC 160 x 4,7
L=4,59m i=5,2%

PVC 160 x 4,7
L=6,17m imin=1,5%

S13 Projektowana studnia kan. sanitarnej

Sp1 Projektowana studnia inspekcyjna
na przyłączu kan. sanitarnej

SW1 Projektowana studnia wodomierzowa
na przyłączu wody

W1 Węzeł wodociągowy

WP1 Węzeł przyłączeniowy

WH1 Węzeł hydrantowy

H1 Hydrant nadziemny DN80

W30

rura ochronna H
stal 159x5,1 L=14,0m

rura ochronna E
stal 273x6,3 L=16,0m

wPE100 90x5,4 SDR17 PN10

wPE100 90x5,4 SDR17 PN10

wPE100 90x5,4 SDR17 PN10

wPE100 90x5,4 SDR17 PN10

wPE100 40x2,4 SDR17 PN10

wPE100 40x2,4 SDR17 PN10

do likwidacji

wPE100 40x2,4 SDR17 PN10

wPE100 40x2,4 SDR17 PN10

wPE100 40x2,4 SDR17 PN10

S18
76,90
75,01

PVC 160 x 4,7
L=3,43m i=0,6%

76,10
74,86

PVC 160 x 4,7
L=22,00m i=0,6%

S16

S13
76,10
74,48

S25 76,80
74,85

73,66

76,80
74,89

S26

S2878,30
76,40

79,10
77,22

S3079,00
77,10

W22

W26
W27

W34

PVC 160 x 4,7
L=2,81m imin=1,5%

wPE100 90x5,4 SDR17 PN10

wPE100 90x5,4 SDR17 PN10

Przewiert sterowany nr11
PVC 160 x 4,7 i=2,7% L=3,5m
w rurze ochronnej D
stal 273x6,3

S12
76,30
74,29

S9
75,90
73,88

S2476,50
74,60

Przewiert sterowany nr3
rury PE typ TS 90x8,2
L=11,00m

Przewiert sterowany nr4
rury PE typ TS 90x8,2
L=12,00m

Przewiert sterowany nr5
rury PE typ TS 90x8,2
L=12,00m

Przewiert sterowany nr6
rury PE typ TS 90x8,2
L=4,67m

Przewiert sterowany nr7
rury PE typ TS 90x8,2
L=4,23m

Przewiert sterowany nr9
PVC 160 x 4,7 i=1% L=12,0m
w rurze ochronnej B
stal 273x6,3

Przewiert sterowany nr10
PVC 160 x 4,7 i=1,0% L=19,00m
w rurze ochronnej C
stal 273x6,3

Przewiert sterowany nr12
PVC 160 x 4,7 i=1,0% L=4,7m
w rurze ochronnej F
stal 273x6,3

Przewiert sterowany nr13
PVC 160 x 4,7 i=1,7% L=8,25m
w rurze ochronnej G
stal 273x6,3

PVC 160 x 4,7
L=8,60m i=0,6%

PVC 160 x 4,7
L=7,92m i=3,9%

W23

W25

W35

W36

W37
W38

W18 W19 W32
W20

W33
W21

S8
76,10
73,76

PVC 160 x 4,7
L=13,24m i=0,6%

PVC 160 x 4,7
L=3,76m i=2,7%

PVC 160 x 4,7
L=2,51m i=4,8%

H9
WH9

WH10
H10

ARK.1

ARK.2

ARK.3

ARK.4

SPOSÓB ŁĄCZENIA ARKUSZY

12
13

14

P.BUDOWLANY

10.20111
SANITARNA,

ELEKTRYCZNA

PROJEKT:

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANZA:

RYSUNEK: SKALA: DATA:

FAZA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MGM
BIURO PROJEKTOWE sp.c.

KOM. 0-601-369-000

76-200 SŁUPSK UL.TUWIMA 5

e-mail: mgmmikolajczyk@wp.pl

PROGRAMU MEGACAD
RYSUNEK WYKONANY PRZY POMOCY

LICENCJA: MGM BIURO PROJEKTOWE

1:500

UPR. 70/Gd/01
mgr inż. MAŁGORZATA MIKOŁAJCZYK

mgr inż. PIOTR MIŁEJSZO

BRANŻA SANITARNA PROJEKTOWAŁA:

BRANŻA SANITARNA OPRACOWAŁ:

BRANŻA SANITARNA SPRAWDZIŁA:

M

G

M

Trasa sieci, przyłącze
elektroenergetyczne do przepompowni

- arkusz nr 1

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami w m. Damnica

INWESTOR: Urząd Gminy Damnica
ul. Górna 1

76-231 Damnica

POM/0236/PWOS/09
mgr inż. EWA KUCIEL

BRANŻA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWAŁ:

POM/0236/PWOS/09
mgr inż. TOMASZ PISKORSKI

Sieć wodociągowa i kanalizacji

sanitarnej w m. Damnicy

Trasa sieci, przyłącze elektroenergetyczne

do przepompowni
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Arkusz nr1
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6 Wsp. geodezyjne przyłącza elektroenergetycznego

Projektowane przyłącze elektroenergetyczne do przepompowni


