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WARUNKI PRZYlJ\CZENIA 
DO SIEcr ElEKTROENERGETYClNEJ ENERGA-OPERATOR SA 

Oddzla! wKoszalinie 

1. 

2. 
3. 
4. 

Przylqczany obiekt: 
Nazwa.oswletlenie drogi osiedlowej 

Adres (Nr dzialki):Bobrowniki 
gm. Damnica , dzialka numer 10176 
V 
1.5kW 

Grupa przytaczeniowa: 
Mocprzytaczenlowa 
Miejsce przylaczenia: 
GPZ - Dariyno [01000) 
Linia 15 kV DARZYNO· ZELKOWO [01000-318) 
Stacja SN/nn BOBROWNIKI OSIEDLE [03-0407] 
Obw6d nn 300 [300] 
Obiekl Zlacze, szafka [nN] ZKlBobrowniki dz. nr 10/65 [03-0407-300-07] 

5. 

6. 
7.1. 
7.1 .1 . 

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: 
zaciski pradowe nalistwie zaciskowej wszafce pomiarowej W kierunku instalacji odbiorcy; 
Rodzaj przylqcza: kablowe 
Zakres inwestycji reaJizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA 
Urzadzenia WN i SN: 

7. 1.2. 

7.1.3. 

7.1.4. 

istniejqce 
Stacja Iransformatorowa: 
istniejqcaT·407. obw. 300 
Urzqdzenia nn: 
- wymiana istniejaceqo ZK nr 300-07 naszafke P1-Rs/LZVIf 
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wsp61pracy z siecia, dokl6rej inslalacje lub sieci sa. przylaczane: 

7. 1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakl6ceniami elektryeznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalaqe lubsieci wnioskodawcy: 

7.1 .6. Doslosowanie przyla.,czanych urzadzen, instalacji lub sieci dosysternow sterowania dyspozytorskiego: 

7.1.7. Demontaie: 

7.2 

8. 
9. 
9. 1. 

9.2. 

9.3. 
9.4. 
9.5. 

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylqczany: 
- obw6d zalicznikowy przygotuje wlasnym kosztern i staraniem Podmiot Przylqczany 
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: Ig fi~ 0.4 
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 
Miejsce zalnsla[owania: 
szafka pomiarowa lokalizowana przy budynku nr 13f 
Rodzaj i prad znarnionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego I gl6wnego: 
wylqcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik moey) 0 pradzie znamionowym 16 A, instalowanyw 
szatee pomiarowej 
Spos6b pomiaru : bezposredni 
Liczniki: 1-fazowyenergii elektryczne] ezynnej; 
przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego dosystem6~ z_d.?lnegoJ2.dczytu danych pomiarowych 

9.6. Wymagania dodatkowe: 
a) Dla pomiaru posreonieqo lub polposrednieqo, zastosowac odpowiednie przekladniki i listw~ kontrolno-pomiarowq a w 

/.
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obwodach wt6rnych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwod6w napieciowych licznik6w oraz optyczna syqnalizacje 
zaniku napiecia 

b) Dla poszczeg61nych etap6w budowy przewicziec pomiar dostosowany dopoboru mocy. 
c) Urzqdzenia pomiarowe winny bye osloniete l przystosowane dooplombowania. 
d) Wymagania !echniczne dta uklad6w transmisji danych pomiarovrych okreslone sa. w Instrukcji Ruchu i Eksploataci' Sieci 

Dystrybucyjnej ENERGA- OPERATOR SA 
e) inne: 

10.	 Dane doiyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej 
10.1. Dotyczy sieci 0 napieeiu do1 kV: 

a) Uk/ad sieci Sie60,4kV pracuje w ukladzie TN-C. 
b) Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV 
c) Maksymalny prqd zwarciowy wsieci 26 kA 

Rzeczywista wartosc pradu zwarciowego oblicza projektant.
 
d) Systemochrony od porazen Samoczynne wytqczenie zasilania
 

10.2. Dolyczy sieci 0 napieciu powytej ! kV; 
a) Spos6b pracy punktu neutralnego sieci 
b) Napiecieznamionowe sieci kV 
c) Prqd zwarcia doziemnego A 
d) Czas wytqczenia zwarcia doziemnego s 
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV MVA 
D Czas wyla.czenia zwarcia wielofazowego s 

wslacji110/15 kV GPZ Dariyno
 
Rzeczywistq wartosc prqdu zwarcia wielofazowego oblicza projektant napodstawie mocy zwarciowej.
 

g) System ochrony od porazen uziemienie ochronne
 
10.3.	 Inne: 

11.	 Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne oraniczne parametry ich pracy 
Rodzaj urzqdzenialinstalacji/sieci Napj~cie znam . [kV] Moc znam. [kW] Pro.d rozruchu [A] 

12.	 Inne ustalenia: 
12.1.	 Dotyczy projektu budowlanego: 

12.2.	 Dotyczywsp61pracy ruchowej: 

12.3.	 Dotyczy umowy 0 przyaczenie: 

12.4.	 Inne wymagania: 

13. Ui yt!<owane urzadzerua elektryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiqzujqcych przepisach dotyczacych 
kornpatybllnosci elektromagnetycznej. 

14, Przy realizacji niniejszych warunk6w przylaczenia nalezy uwzgl~dnic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Dystrybucyjnej obowiqzujqcej naterenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA 

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 
paz. 623 z 2007 r.). 
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii dosieci elektroenergelycznej dla ww. obieklu. Nalezy 
Hczye sie z mozliwoscia przerw w dostawie energil elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej mozna zapewnit 
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zr6dla energii (np. agregatu pradotworczeqo, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim 
uzgodnieniu warunk6wjegoinstalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial wKoszalinie 

16,	 Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na 
zasadach okreslonycn wtej umowie. Projekt umowy 0 przylqczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunk6w. 

17 Warunki przylqczenia sawai ne2 lata oddnia ich dorsczenia. 
Po zawarciu umowy a przylaczenie warunki przylaczenla wazne so. w okresie obowiqzywania umowy 0 przylqczenie. 
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18.	 Ozialajqc napodstawie art. 7 ust. 14ustawy z dnia 10kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Oz. U. nr 54 poz. 348 z pozn. 
zm.) w zwiqzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy Z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 paz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR 
SA oswiadcza, zezapewni dostawe energii dlaobiektu przylqczanego: 
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergelycznej na podstawie nin iejszych warunk6w przytaczenia oraz W oparciu 0 

umo w~ 0 przylaczenle, jaka zostanie zawarta porniedzy Podmiotem Przylqczanym a ENERGA - OPERATOR SA, 
- po zawarciu umowy 0 swladczene uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej. 
Niniejsze oswiadczeruejest oswiadczeniemw rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt, 3 uslawy - Prawo budowlane. 

fl b Dyrekt or 
' RQI .f,~ n Dystrybucjl w ~b o rl(UX____-=ZI:.::.e::.:.liri:.::.sk:.::..i-=G~rz:.::e.iiLgo::..:.rz=___ /~..,.:..,.-

OPRACOWAl 7-. :IL ZAIWJEROZIt::-----
tel. 059 841 6328 JefllJ Wierxchnicki J 

Otrzymuja.: 1. Wnioskodawca	 . i 
2.	 ENERGA-OPERATOR SAOddzial wKoszalirue Rejon Dystrybucji w l.eborku
 

ul. Krzywoustego 34a, 84-300 L~bork
 


