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ZPiKS.271.05.2016 Oamnica, dnia 12.04.2016 

Dotyczy:	 postepowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn, "Budowa remizy strazackiej w Damnicy" 

W zwiazku z otrzymaniem pytan od wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunkow 
Zamowienia, Zamawiajacy udziela nastepujacych odpowiedzi: 

Pytanie 1: Rury w kotlowni wedlug opisu technicznego maja bye stalowe, na rys. sit miedziane, 
w przedmiarze w og61e brak - co nalezy przyjac? 

Odpowiedz: 
1. Nalezy przyjac wszystkie rury w kotlowni c.o miedziane. 

Pytanie 2: Odprowadzen ie spalin wg opisu jest 140mm i 200mm w przedmiarze brak jaka srednice przyjac i
 
jakajest wysokosc komina??
 
Odpowiedz:
 
2. Nalezy przyjac zgodnie z przedmiarem (roboty budowlane) wysokosc 7,6 m, komin prefabrykowany z 
wkladern ceramicznym 0 srednicy min On 200 mm. 

Pytanie 3: W opisie jest zabezpieczenie termiczne kotla, w przedmiarze brak - czy nalezy ujac"? 
Odpowiedz: 
3. W przyjetyrn rozwiazaniu ujeto rodzaj kotla kt6ry fabrycznie posiada w sterowniku uklad zabezpieczajacy 
kociol termicznie i nie rna potrzeby dodatkowego montazu innych urzadzen chyba ze zamontuje sie inny 
rodzaj kotla pozbawionego tego zabezpieczenia. 

Pytanie 4: W instalacji wodociagowej w opisie sit rury PEX/AI/PEX ana rysunku rury PP - kt6re przyjac? 
Odpowiedz: 
4. Nalezy przyjac zgodnie z rysunkiem - PP. 

Pytanie 5: Czy brodziki rnaja bye z kabinami? 
Odpowiedz: 
5. Tak 

Pytanie 6: Brak parametr6w pompy cyrkulacyjnej? 
Odpowiedz: 
6. Nalezy zamontowac pompe ladujaca zasobnik cwu UPS25-40 160 lub rownowazna, 

Pytanie 7: W zestawieniu materialow w projekcie jest hydrant wewnetrzny Dn 25mm, w przedmiarze On
 
52mm - jaki przyjac"?
 
Odpowiedz:
 
7. Nalezy przyjac ON52. 

Pytanie 8: W zestawieniu materialow jest wodomierz On 50 mm w przedmiarze 40 -jaki przyjac ?? 
Odpowiedz: 
8. Nalezy przyjac On 50 mm 



Pytanie 9: Czy nalezy ujac montaz hydrantu On 80 (brak w przedmiarze jesli tak to naziemny czy
 
podziemny?
 
Odpowiedz:
 
9. Nalezy ujac montaz hydrantu On 80 naziemnego. 

Pytanie 10: W zestawieniu materialow jest opaska do nawiercania d63/50 na rysunku jest trojnik ON 50 w 
przedmiarze nic nie ujeto-co jest wlasciwe"? 

Odpowiedz: 
10. Nalezy zamontowac opaske do nawiercania 63/50 wraz z zasuwa On50 . 

Pytanie 11: W zestawieniu rnaterialow jest zawar anytskazeniowy typ BA On 32 w przedmiarze jest zawar
 
EA On 50 mm -ktory nalezy ujac?
 
Odpowiedz:
 
II . Nalezy ujetC zawar antyskazeniowy EA On50 mm 

Pytanie 12: W zestawieniu materialow jest zasuwa ON 32 na rysunku jest On 50mm -co ujac.? 
Odpowiedz: 
12. Zgodnie z odpowiedzia w punkcie 10 ujac zasuwe On50 mm 
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ins. Grzegorz Jaworski 

Otrzymuja: 
1. Wnioskodawca 
2. Zarnawiajacy zamiescil infonnacje na stronie BIP 
3. ala 


